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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац врши Измену  и допуну број 1. конкурсне документације  ЈН број 7/2017-03, услуге одржавања и сервисирања стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције, и то:
1. На страни 7 конкурсне документације у оквиру тачке (Б) УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА (ПОПРАВКА И ЗАМЕНА ДЕЛОВА И СКЛОПОВА) СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА, додаје се „Под услугом сервисирања подразумева се демонтажа неисправних делова наведених у спецификацији, замена новим деловима које обезбеђује понуђач и безбедно трајно одлагање замењних неисправних делова.“
2. На страни 7 конкурсне документације, у оквиру тачке (Б) мења се први став уводног дела и гласи:

„Услуге сервисирања (поправке и замене делова и склопова уз трајно одлагање) стабилног система за дојаву пожара треба  извршити  одмах а најдуже у року до 30 дана од дана закључења уговора, у  складиштима, по приложеној Спецификацији услуге сервисирања (Б).“

3. На страни 7 конкурсне документације, у оквиру тачке (Б) мења се подтачка 1.2.1. и гласи:
„1.2.1. Демонтажа, замена и трајно одлагање неисправних детектора пожара,  јонизујући, конвенционални.

          Тип: Cerberus FES 5-B................................................................................................15“
4. На страни 8 конкурсне документације, после Спецификације услуге сервисирања  (Б)   додаје се напомена:

„Напомена:Трајно одлагање неисправних јонизујућих детектора пожара врши се у складу са Законом о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности Србије.“
5. На страни 18 конкурсне документације у оквиру обрасца понуде, мења се подтачка 1.2.1. и гласи:

„1.2.1. Демонтажа, замена и трајно одлагање неисправних детектора пожара,  јонизујући, конвенционални.
          Тип: Cerberus FES 5-B.................................................................................15“
6. На страни 30 конкурсне документације у моделу уговора у оквиру тачке (Б) мења се први став и гласи:

„Услуге сервисирања (поправке и замене делова и склопова уз трајно одлагање) стабилног система за дојаву пожара треба  извршити  одмах а најдуже у року до 30 дана од дана закључења уговора, у  складиштима, по приложеној Спецификацији услуге сервисирања (Б).“
7. На страни 32 конкурсне документације у оквиру модела уговора, мења се подтачка 1.2.1. и гласи:

„1.2.1. Демонтажа, замена и трајно одлагање неисправних детектора пожара,  јонизујући, конвенционални.

          Тип: Cerberus FES 5-B.................................................................................15“

Измењени V-1 Образац понуде са структуром цене и Модел уговора:

V-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – услуге одржавања и сервисирања стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције број ЈН МВ 7/2017-03,

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:


	

	Адреса понуђача:


	

	Матични број понуђача:


	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):


	

	Име особе за контакт:


	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):


	

	Телефон:


	

	Телефакс:


	

	Број рачуна понуђача и назив банке:


	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 


	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5а)  Структура цене-услуге одржавања(А)
	         ЛОКАЦИЈА                      ППЦ
	Период.пр. у складу са чл. 72. и 73. Прав. о техн.нормат. за стаб. инст. а дојаву п.

-ФУНКЦИОНАЛНА КОНТРОЛА-


	Период.пр.по чл.75.Правил
ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД СВИХ  САСТ. ДЕЛОВА

(1 преглед)
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а

са трошковима

превоза

	Р.

Бр.
	НАЗИВ

СКЛАДИШТА
	ТИП ПП

ЦЕНТРАЛЕ
	БРОЈ ЈАВЉАЧА
	БРОЈ

ПРЕГЛЕДА
	ЈЕДИН.

ЦЕНА

Без ПДВ-а


	УКУПНА

ЦЕНА

Без ПДВ-а

(4x5)
	УКУПНА

ЦЕНА
Без ПДВ-а 
	

	
	
	
	АТ 
	Ручни
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5 
	6
	7
	8 = (6 + 7)

	1.


	ГТ

БЕОГРАД
	Iskra PC 3     ком 2 

Bentlel J 408/4 ком1
	486
	20
	2
	
	
	
	

	2.


	ГТ   ЛЕСКОВАЦ
	ESSER – IQ 8  control
	281
	12
	1
	
	
	
	

	3.
	ГТ 

ИРИГ
	Iskra PC-3  
	48
	9
	2


	
	
	
	

	4.
	ГТ ОЏАЦИ
	Bentel J 424/8
	48
	6
	1
	
	
	
	

	5.
	ГТ 

ЛОЗНИЦА
	Iskra PC-1
	54
	6
	2


	
	
	
	

	6.
	ГТ ПРИЈЕПОЉЕ
	Bentel J 424-16
	50
	3
	     1
	
	
	
	

	7.
	ГТ

ПОЖЕГА
	Bentel J 424/8
	42
	3
	2


	
	
	
	

	8.
	СМ 

БАЈИНА БАШТА
	Bentel  J 408/8
	63
	5
	2


	
	
	
	

	9.
	СМ КУРШУМЛИЈА
	Bentel  J424-8
	92
	23
	1
	
	
	
	

	10.


	СМ 

ЛОЗНИЦА
	Bentel  J424/8
	24
	3
	2


	
	
	
	

	11.
	АИК НОВИ ПАЗАР
	Bentel Fireclass 100
	48
	    15
	      2


	
	
	
	

	         (А)   УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а у динарима (1 –11 ) : 
	
	
	

	                                     СТОПА ПДВ-а : _____% у динарима:
	
	
	

	           (А) УКУПНА ЦЕНА) СА  ПДВ-ом у динарима (1 – 11) :  
	
	
	


Напомена у вези попуњавања табеле: 

-Попунити у табели  само бела поља

-Осенчена  поља у колони означеној бројем (7) не треба попуњавати јер се детаљан преглед свих саставних делова по члану  75. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара, не врши у тим складиштима. 
Јединична цена услуге одржавања (А) обухвата: рад, средстава за рад, потребан потрошни материјал, трошкове превоза и остале зависне трошкове.

  Услуге сервисирања (поправка и замена делова и склопова уз трајно одлагање)
      Под услугом сервисирања подразумева се демонтажа неисправних делова наведених у спецификацији, замена новим деловима које обезбеђује понуђач и безбедно трајно одлагање замењних неисправних делова 

      Услуге сервисирања (поправка и замена делова и склопова уз трајно одлагање) стабилног систем за дојаву пожара треба  извршити  одмах по закључењу уговора а најдуже у року до 30 (тридесет) дана  од закључења уговора, у складиштима, по приложеној Спецификацији услуге сервисирања (Б).
Јединична цена услуге сервисирања (Б) обухвата: рад, средства за рад, резервне делове, потрошни материјал, трошкове превоза и остале зависне трошкове
5б) Структура цене услуге сервисирања(поправка и замена делова и склопова )

	Структура цене – услуге сервисирања (Б)

	Ре.

бр.
	                    ОПИС УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА
	Бр.

комада
	Јед. цена без ПДВ-а са тр превоза
	УКУПНА ЦЕНА 

без ПДВ-а 

	
	1
	2
	3
	4

	I
	ГТ БЕОГРАД

     (2 централе Iskra PC3) 

       1. централа: Iskra PC 3     ознака 02 лево
 1.1.1. Поправка ПП централе



	1

      
	
	

	
	2. централа: Iskra PC 3   ознака 01 десно

1.2.1. Демонтажа, замена и трајно одлагање неисправних детектора пожара,  јонизујући,конвенционални.Тип: Cerberus FES 5-B
1.2.2. Испорука и монтажа ручних јављача пожара, конвенционални. 

          Тип: JPR-10,        

	15

10
	
	

	II

	ЛЕСКОВАЦ  
       Централа: ESSER IQ 8000
 2.1. Испорука и монтажа детектора пожара, адресабилни, оптички са 

               репрограмирањем.

        Тип: ESSER 802371 

 2.2. Испорука и монтажа подножја детектора пожара
         Тип: ESSER 805590 
 2.3. Испорука и монтажа ручних јављача пожара. 

          Тип: ЕSSER 
	5

5

5
	
	

	III
	ГТ ЛОЗНИЦА-БАЊА КОВИЉАЧА

      Централа: Iskra PC-1   
3.1. Испорука и монтажа акумулатора 12V/55Аh 

	     2

 
	
	

	IV
	СМ БАЈНА БАШТА

        Централа: Bentel  J-408/8

        4.1. Испорука и монтажа сирене(конвенционална)


	     1
	
	

	V
	СМ ЛОЗНИЦА

        Централа: Bentel  J-424/8

        5.1. Испорука и монтажа јављача пожара(конвенционална)

        5.1. Испорука и монтажа аку батерија 12V 7,2 Ah   
	      2

      2
	
	

	VI
	АИК НОВИ ПАЗАР

        Централа:Bentel Fireclas00

        6.1. Испорука и монтажа јављача пожара
        6.2. Испорука и монтажа подножја
        6.4. Испорука и монтажа ручних јављача 


	     15 

     15

      2
	
	

	
	                           (Б)  УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а у динарима (I- VI):                                                                          
	
	
	

	
	                                                                 СТОПА ПДВ –а :  ________                            
	
	
	

	
	                          (Б)  УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  у динарима(I-VI):                                                                           
	
	
	


РЕКАПИТУЛАЦИЈА
	УКУПНА ЦЕНА  ( А + Б ) без ПДВ-а у динарима
	

	УКУПНА ЦЕНА ( А + Б ) са ПДВ-ом  у динарима
	


Напомена у вези попуњавања табеле: 

у колону 3(три) уписати јединичну вредност без ПДВ-а са урачунатим трошковима превоза.

у колону 4(четири) уписати укупну вредност без ПДВ-а .
  Услуге сервисирања (поправка и замена делова и склопова уз трајно одлагање)
      Услуге сервисирања (поправка и замена делова и склопова уз трајно одлагање) стабилног систем за дојаву пожара треба  извршити  одмах по закључењу уговора а најдуже у року до 30 (тридесет) дана  од закључења уговора, у складиштима, по приложеној Спецификацији услуге сервисирања (Б).
Јединична цена услуге сервисирања (Б) обухвата: рад, средства за рад, резервне делове, потрошни материјал, трошкове превоза и остале зависне трошкове
	6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ услуге редовног одржавања и сервисирања стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције
Укупна цена без ПДВ-а 

( из структуре цене)

Укупна цена са ПДВ-ом

( из структуре цене)

Рок и начин плаћања

Најмање 45 дана од дана пријема рачуна.

Рок важења понуде

 _________(не мање од 30 дана од дана отварања понуда).

Гарантни рок  за услуге сервисирања, поправке и замена делова и склопова  на уграђене делове 
_________________________(године)

Датум 




                                Понуђач

    М. П. 

_____________________________


________________________________
         


Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може споразумом да одреди носиоца посла који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
VI МОДЕЛ УГОВОРА

за услуге  одржавања и сервисирања стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције


Закључен између:

1. РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ  РЕЗЕРВЕ,  са седиштем у Београду,  ул.  Дечанска  бр.  8а,  ПИБ: 102199721, матични  број: 07001452,  текући  рачун број:  840-821121843-39, , телефон/факс: 011/3239-140,  коју заступа в.д.директора Зорица Анђелковић (у даљем тексту: Дирекција). 


и

2. ________________________________________, __________________, ул. ________________________број _____,матичниброј_______________________, текући рачун _____________________, банка_________________, ПИБ__________________ телефон: _______________, факс ___________________ коју заступа директор ______________________ (у даљем тексту: Извршилац услуге ).

___________________________________________________________________

(Подаци о подизвођачу или члану из групе понуђача)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, у складу са чланом 39. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Измене Плана набавки бр.1 за 2017. годину број 404-254/2017-06 од 27.03.2017.године, на основу Одлуке о покретању поступка број 404-371/2017-03 од 18.04.2017.године и позива за достављање понуда, спровео поступак јавне набавке мале вредности редни број  ЈН МВ 7/2017-03;

- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио Понуду број ____ од ___.2017.године, заведену под бројем: 404-____-____/2017-03 од _______.2017.године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да Понуда  број ________ од ________.2017.године од понуђача у потпуности одговара спецификацији из Конкурсне документације, која се налази у прилогу;

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15, 68/15) и Одлуком о додели уговора број: 404-_____/2017-03 од _______.2017.године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача ____________________________, _______, ул. ___________.  (наведене констатације попуњава Наручилац)

Члан 1.

Предмет уговора је набавка  услуге  одржавања и сервисирања стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције , према техничкој спецификацији и понуди бр.___________ од _________ године, која је саставни део овог уговора и то:

- у складиштима генералног терета (ГТ): у Београду, Лесковцу, Иригу, Оџацима, Лозници (Бања Ковиљача), Пријепољу и Пожеги
        

- у складиштима санитета (СМ): у Бајиној Башти, Куршумлији и Лозници  и  

- у агроиндустријском комплексу (АИК)  у Новом Пазару 
Члан 2.

Извршилац услуге се обавезује да за потребе Дирекције врши  следеће  услуге:

А.-  Одржавање стабилних инсталација за дојаву пожара

Под услугом одржавања стабилне инсталације за дојаву пожара, подразумевају се периодични прегледи исправности а обухватају функционалну контролу стабилне инсталације и детаљан преглед свих саставних делова у свему у складу са Законом о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр.111/2009 и 20/2015) и чланом 72. и 73. и 75. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93)

Прегледи се обављају два пута годишње, на сваких шест месеци. 

      При првом прегледу стабилне инсталације за дојаву пожара (одмах по закључењу уговора) у свим складиштима, извршити Функционалну контролу (периодични преглед у складу са чл. 72. и 73. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара. (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93)
     При другом прегледу стабилне инсталације за дојаву пожара, за шест месеци од првог прегледа, у зависности од складишта извршити следеће периодичне контроле:
-Функционалну контролу (периодични преглед у складу са чл. 72. и 73. Правилника о 

техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара), извршити у складиштима ГТ Београд, ГТ Ириг; ГТ Лозница, ГТ Пожега, СМ Бајина Башта; СМ Лозница и АИК Нови Пазар

-Детаљан преглед свих саставних делова стабилне инсталације (периодични преглед у складу са чланом 75. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93) извршити у складиштима ГТ Лесковац, ГТ Оџаци, ГТ Пријепоље и СМ Куршумлија.

      При функционалној контроли стабилне инсталације са чл. 72. и 73. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара. (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93) мора се извршити следеће:

1)- провера контролне књиге о извршеном претходном прегледу, и пописа радова који    

     су после тога изведени на инсталацији;

2)- преглед и испитивање спојнице на акумулатору, нивоа и густоће електролита у 

     свакој ћелији, као и мерење капацитета акумулатора;

3)- провера рада индикатора и управљачких елемената на дојавној централи, као и сва   

     искључења и управљања технолшком опремом;

4)- испитивање рада елемената за узбуњивање, предајника и пријемника даљинске

     сигнализације о пожару и о неисправностима;

5)- испитивање индикатора сметњи – симулирајући кварове на примарним водовима и 

     уређајима за напајанје енергијом;

6)- провера рада сваког појединачног јављача пожара према упутству произвођача;

7)- преглед каблова, водова, разводних ормара, стезаљки и разводних кутија (да су 

     неоштећени и адекватно заштићени и означени)  

     Детаљни преглед  свих саставних делова стабилне инсталације подразумева

Функционалну контролу стабилне инсталације и детаљан преглед свих саставних делова уз обавезно мерење отпора изолације и уземљења а све у складу са Законом о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр.111/2009 и 20/2015 ) и чланом 75. Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (''Сл. лист СРЈ'', бр. 87/93).Мерење отпора изолације и уземљења је обавезно при чему употребљени напони мерних инструмената не смеју оштетити компоненте спојене на воду и каблове. 

О свим извршеним прегледима и проверама води се евидеција у коју се уносе подаци о извршеном контролном прегледу, записник о контролном прегледу и издаје се стручни налаз,извештај о стању стабилних система за дојаву пожара, у складу са техничким прописима, потписан од стране инжењерa са лиценцом Извршиоца услуге.

    Врста периодичног прегледа и број прегледа, по сваком објекту, складишту, са податцима о  типу  централе и  броју и врсти јављача,  детаљније су наведени у Табели: Спецификација услуге одржавања (А)

Спецификација услуге одржавања (А)

	Назив складишта
	Тип ПП централе
	Број јављача   
	Број и врста прегледа

-прегледи се врше на шест месеци-

	
	
	аутом.
	ручни
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Складиштa генералног терета
	
	
	

	1. Београд


	Iskra PC-3,  ком 2

Bentlel J 408/4      ком1

	486
	20
	Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну  инсталацију за дојаву пожара

	2. Лесковац
	ESSER – IQ 8  control
	281
	12
	

	
	
	
	
	Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну  инсталацију за дојаву пожара

	3. Ириг
	Iskra PC-3
	48
	9
	

	
	
	
	
	Две функционалне контроле у складу са чл. 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну  инсталацију за дојаву пожара



	4. Оџаци
	Bentel J 424/8
	48
	6
	

	
	
	
	
	Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну  инсталацију за дојаву пожара



	5. Лозница
	Iskra PC-1
	54
	6
	

	
	
	
	
	Две функционалне контроле у складу са чл. 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну  инсталацију за дојаву пожара



	6. Пријепоље
	Bentel  J 424-16
	50
	3
	

	
	
	
	
	Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну  инсталацију за дојаву пожара

	7. Пожега
	Bentel J 424/8
	42
	3
	

	
	
	
	
	Две функционалне контроле у складу са чл. 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну  инсталацију за дојаву пожара



	Складишта санитета (СМ)

	8. Бајина              

    Башта
	Bentel  J-408/8
	63
	5
	

	
	
	
	
	Две функционалне контроле у складу са чл. 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну  инсталацију за дојаву пожара



	9. Куршумлија
	Bentel  J424-8
	92
	23
	

	
	
	
	
	Две функционалне контроле у складу са чл. 72. и 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну  инсталацију за дојаву пожара

	10. Лозница
	Bentel  J424/8
	24
	3
	

	
	
	
	
	Две функционалне контроле у складу са чл. 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну  инсталацију за дојаву пожара

	11. АИК

 Нови Пазар
	Bentel Fireclass 100
	48
	15
	

	
	
	
	
	Две функционалне контроле у складу са чл. 73. Правилника о техничким нормативима за стабилну  инсталацију за дојаву пожара


(Б) СЕРВИСИРАЊЕ (ПОПРАВКА И ЗАМЕНА ДЕЛОВА И СКЛОПОВА) СТАБИЛНОГ 

      СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА
  Под услугом сервисирања подразумева се демонтажа неисправних делова наведених у спецификацији, замена новим деловима које обезбеђује понуђач и безбедно трајно одлагање замењних неисправних делова  
 Услуге сервисирања (набавка,поправке и замене делова и склопова уз трајно одлагање) стабилног систем за дојаву пожара треба  извршити  одмах а најдуже у року до 30 дана од дана закључења уговора,  у  складиштима, по приложеној Спецификацији услуге сервисирања (Б).
Јединична цена услуге сервисирања (Б) обухвата: рад, средства за рад, резервне делове, потрошни материјал, трошкове превоза и остале зависне трошкове
Спецификација услуге сервисирања  (Б)  

	(I)  ГТ БЕОГРАД

       (2 централе Iskra PC3) 

       1. централа: Iskra PC 3     ознака 02 лево
 1.1.1. Поправка ПП централe

	      2. централа: Iskra PC 3   ознака 01 десно

1.2.1. Демонтажа, замена и трајно одлагање неисправних детектора пожара,  јонизујући, конвенционални.

          Тип: Cerberus FES 5-B....................................................................................... ..15

1.2.2. Испорука и монтажа ручних јављача пожара, конвенционални. 

          Тип: JPR-10,          ................................................................................................10



	 (II)  ГТ ЛЕСКОВАЦ  
       Централа: ESSER IQ 8000
 2.1. Испорука и монтажа детектора пожара, адресабилни, оптички са 

               репрограмирањем.

        Тип: ESSER 802371 ................................................................................................5 
 2.2. Испорука и монтажа подножја детектора пожара
         Тип: ESSER 805590 ...............................................................................................5

 2.3. Испорука и монтажа ручних јављача пожара. 

          Тип: ЕSSER ...........................................................................................................5


	 (III) ГТ ЛОЗНИЦА-БАЊА КОВИЉАЧА

      Централа: Iskra PC-1   
3.1. Испорука и монтажа акумулатора 12V/55Аh .......................................................2
(IV) СМ БАЈНА БАШТА

        Централа: Bentel  J-408/8

        4.1. Испорука и монтажа сирене(конвенционална)................. ............................1

(V) СМ ЛОЗНИЦА

        Централа: Bentel  J-424/8

        5.1. Испорука и монтажа јављача пожара(конвенционална)...............................2  

        5.1. Испорука и монтажа аку батерија 12V 7,2 Ah  ................. ........... ................2  

     (VI) АИК НОВИ ПАЗАР

        Централа:Bentel Fireclass 100

        6.1. Испорука и монтажа јављача пожара.................................................................15
        6.2. Испорука и монтажа подножја........................ ...................................................15

        6.3. Испорука и монтажа ручних јављача ...................................................................2




  Извршилац услуге се обавезује да ће напред наведене услуге сервисирања (оправке и замене делова и склопова уз трајно одлагање)  извршити одмах а најдуже у  року до 30 (тридесет) дана од дана закључења Уговора.

Члан 3.

    (А) Цена извршених услуга одржавања ( периодични прегледи), стабилног система за дојаву пожара у складиштима Дирекције, из члана 2. овог Уговора обухвата и износи:
	         ЛОКАЦИЈА                      ППЦ
	Период.пр. у складу са чл. 72. и 73. Прав. о техн.нормат. за стаб. инст. а дојаву п.

-ФУНКЦИОНАЛНА КОНТРОЛА-


	Период.пр.по чл.75.Правил
ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД СВИХ  САСТ. ДЕЛОВА

(1 преглед)
	УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а

са трошковима

превоза

	Р.

Бр.
	НАЗИВ

СКЛАДИШТА
	ТИП ПП

ЦЕНТРАЛЕ
	БРОЈ ЈАВЉАЧА
	БРОЈ

ПРЕГЛЕДА
	ЈЕДИН.

ЦЕНА

Без ПДВ-а


	УКУПНА

ЦЕНА

Без ПДВ-а

(4x5)
	УКУПНА

ЦЕНА
Без ПДВ-а 
	

	
	
	
	АТ 
	Ручни
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5 
	6
	7
	8 = (6 + 7)

	1.


	ГТ

БЕОГРАД
	Iskra PC 3     ком 2 

Bentlel J 408/4 ком1
	486
	20
	2
	
	
	
	

	2.


	ГТ   ЛЕСКОВАЦ
	ESSER – IQ 8  control
	281
	12
	1
	
	
	
	

	3.
	ГТ 

ИРИГ
	Iskra PC-3  
	48
	9
	2


	
	
	
	

	4.
	ГТ ОЏАЦИ
	Bentel J 424/8
	48
	6
	1
	
	
	
	

	5.
	ГТ 

ЛОЗНИЦА
	Iskra PC-1
	54
	6
	2


	
	
	
	

	6.
	ГТ ПРИЈЕПОЉЕ
	Bentel J 424-16
	50
	3
	     1
	
	
	
	

	7.
	ГТ

ПОЖЕГА
	Bentel J 424/8
	42
	3
	2


	
	
	
	

	8.
	СМ 

БАЈИНА БАШТА
	Bentel  J 408/8
	63
	5
	2


	
	
	
	

	9.
	СМ КУРШУМЛИЈА
	Bentel  J424-8
	92
	23
	1
	
	
	
	

	10.


	СМ 

ЛОЗНИЦА
	Bentel  J424/8
	24
	3
	2


	
	
	
	

	11.
	АИК НОВИ ПАЗАР
	Bentel Fireclass 100
	48
	    15
	      2


	
	
	
	

	         (А)   УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а у динарима (1 –11 ) : 
	
	

	                                     СТОПА ПДВ-а : _____% у динарима:
	
	

	           (А) УКУПНА ЦЕНА) СА  ПДВ-ом у динарима (1 – 11) :  
	
	


(Б)  Цена извршених услуга сервисирања (поправке и замене делова и склопова уз трајно одлагање)стабилног система за дојаву пожара у складиштима Дирекције, из члана 2. овог Уговора,  обухвата и износи:
	Структура цене – услуге сервисирања (Б)

	Ре.

бр.
	                    ОПИС УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА
	Бр.

комада
	Јед. цена без ПДВ-а са тр превоза
	УКУПНА ЦЕНА 

без ПДВ-а 

	I
	ГТ БЕОГРАД

     (2 централе Iskra PC3) 

       1. централа: Iskra PC 3     ознака 02 лево
 1.1.1. Поправка ПП централе



	1

      
	
	

	
	2. централа: Iskra PC 3   ознака 01 десно

1.2.1. Демонтажа, замена и трајно одлагање неисправних детектора пожара,  јонизујући, конвенционални.

          Тип: Cerberus FES 5-B
1.2.2. Испорука и монтажа ручних јављача пожара, конвенционални. 

          Тип: JPR-10,        

	15
10
	
	

	II

	ЛЕСКОВАЦ  
       Централа: ESSER IQ 8000
 2.1. Испорука и монтажа детектора пожара, адресабилни, оптички са 

               репрограмирањем.

        Тип: ESSER 802371 
 2.2. Испорука и монтажа подножја детектора пожара
         Тип: ESSER 805590 
 2.3. Испорука и монтажа ручних јављача пожара. 

          Тип: ЕSSER 
	5

5

5
	
	

	III
	ГТ ЛОЗНИЦА-БАЊА КОВИЉАЧА

      Централа: Iskra PC-1   
3.1. Испорука и монтажа акумулатора 12V/55Аh 

	     2

 
	
	

	IV
	СМ БАЈНА БАШТА

        Централа: Bentel  J-408/8

        4.1. Испорука и монтажа сирене(конвенционална)


	     1
	
	

	V
	СМ ЛОЗНИЦА

        Централа: Bentel  J-424/8

        5.1. Испорука и монтажа јављача пожара(конвенционална)

        5.1. Испорука и монтажа аку батерија 12V 7,2 Ah   
	      2

      2
	
	

	VI
	АИК НОВИ ПАЗАР

        Централа:Bentel Fireclass 100

        6.1. Испорука и монтажа јављача пожара
        6.2. Испорука и монтажа подножја
        6.4. Испорука и монтажа ручних јављача 

	    15

    15

      2


	
	

	
	                           (Б)  УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а у динарима (I- VI):                                                                          
	
	
	

	
	                                                                 СТОПА ПДВ –а :  ________                            
	
	
	

	
	                          (Б)  УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  у динарима(I-VI):                                                                           
	
	
	


       РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	УКУПНА ЦЕНА  ( А + Б ) без ПДВ-а у динарима
	

	УКУПНА ЦЕНА ( А + Б ) са ПДВ-ом  у динарима
	


УКУПНА ЦЕНА (А+Б) извршених услуга одржавања (А) и сервисирања (Б),  износи _________________________________ динара без ПДВ-а  (словима: _______ _________________________________________), односно  _____________ динара са ПДВ-ом (словима: ________________________________________________________).

Члан 4.


Извршилац услуге је у обавези да услуге одржавња (А) као и услуге сервисирања (Б)  изврши у складу са свим садржаним захтевима из налога Дирекције.

Извршилац услуге је обавезан да  реализацију сваке уговорене услуге најави Дирекцији најмање 24 часа унапред, с тим што се сви уговорени радови, обављају уз обавезно присуство овлашћеног представника Руковаоца складишта. 

 Дирекција је у обавези да Извршиоцу услуге у договореном року обезбеди одговарајуће услове за несметан рад у присуству овлашћеног представника Руковаоца складишта.        
Члан 5.
Извршилац услуге се обавезује да све уговорене услуге дефинисане у члану 2. овог Уговора изведе стручно, савесно и квалитетно у уговореним роковима, према спецификацији предметних услуга и према динамици реализације уговорених активности а у свему према важећим законским прописима у овој области, односно у складу са одредбама Закона о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'', бр. 111/2009 и 20/2015) и Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (''Сл. лист СРЈ'' бр. 87/93).

           Извршилац услуга се обавезује да приликом замене и рада на јонизујућим јављачима поштовати одредбе Закона о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарне сигурности Србије, (Сл. Гласник РС бр. 36/09 и 93/12), Правилника о пријављивању и евидентирању извора јонизујућег зрачења (“Сл. Гласник РС” број 25/11), Правилника о евиденцији о извршеним пословима из области заштите од јонизујућег зрачења (“Сл. Гласник РС” број17/11), Правилник  о начину и условима сакупљања, чувања, евидентирања, складиштења, обрађивања и одлагања радиоактивног отпадног материјала(“Сл. Гласник РС” број  9/99).
                                                                     Члан 6.

Извршилац услуга се обавезује да у случају рекламације за неквалитетно извршене услуге исте отклони о свом трошку, одмах по позиву Дирекције, а најкасније у року до 3 (три) дана од дана сачињавања Записника о рекламацији, односно дужан је да уграђени део замени новим у противном Дирекција задржава право да пусти на наплату средства финансијског обезбеђења из члана 9. овог Уговора.

                                                                     Члан 7.

Гарантни рок за извршене услуге одржавања из члана 2. тачка А. је у зависности од рокова у којима су уговорени прегледи (од извршеног до следећег уговореног прегледа) а у складу са роковима који су регулисани законским прописима из те области.

Гарантни рок  за услуге сервисирања, поправка и замена делова и склопова уз трајно одлагање  и на уграђене делове, из члана 2. тачка Б.овог уговора је 2 (две) године од извршене услуге, или према гаранцији произвођача.

Гарантни рок тече од дана обостраног потписивања Записника о извршеној услузи, односно уградњи резервног дела. У случају примедбе на извршену услугу у гарантном року, Извршилац услуге има обавезу да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана добијања захтева Дирекције, о свом трошку отклони све недостатке узроковане неадекватним извршењем услуге.

                     Члан 8.

Јединична цене услуге одржавања (А) подразумева: рад, средства за рад, потребни потрошни материјал, трошкове превоза и остале зависне трошкове.

            Јединична цена услуге сервисирања (Б) подразумева: рад, средства за рад, резервне делове, потрошни материјал,трошкове превоза и остале зависне трошкове.
У цену из члана 3.овог уговора урачунато је и отклањање ситних кварова који могу да се изведу на лицу места. 
           Цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора.

                     Члан 9.

Извршилац услуге се обавезује да у року од 5 (пет) радних дана од дана закључења  уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење својих уговорних обавеза достави наручиоцу:2 (две) бланко сопствене менице потписане и оверене, са меничним писмом- овлашћењем, овереном фотокопијом картона депонованих потписа од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном писму-овлашћењу (са датумом овере не старијом од 5 (пет) дана од датума предаје) и  захтевом за регистрацију менице оверен од пословне банке понуђача.Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за извршење услуге.

        
У случају да Извршилац услуга не изврши услуге у роковима и на начин предвиђен овим уговором, Дирекција ће пустити на наплату средства обезбеђења  плаћања  а Дирекција  има право да ангажује другог Извршиоца услуга о трошку Извршиоца.

                                                                     Члан 10. 

Извршилац услуге је обавезан да о свим извршеним прегледима и проверама води евидецију у коју се уносе подаци о извршеном контролном прегледу.

Извршилац услуге је обавезан да реализацију сваке уговорене услуге, са описом радова, спецификацијом замењених делова (покварених или оштећених), временом почетка и завршетка радова констатује у Записнику о контролном прегледу, уз потпис и оверу овлашћеног представника Руковаоца складишта.

Извршилац услуге је обавезан да по извршеној услузи а на основу  Записника о контролном прегледу по складиштима, на које се односи услуга, сачини Стручни налаз  односно извештај о исправности система за дојаву пожара, потписан и оверен од стране овлашћеног стручног лица Извршиоца и исти достави Дирекцији.

Плаћање услуге која је предмет овог Уговора извршиће се на основу  испостављеног рачуна, од стране Извршиоца услуге, по свакој извршеној услузи, а на основу Записника о извршеној услузи, са сваког складишта, појединачно, обострано потписаног и овереног од стране овлашћеног Руковаоца складишта и Извршиоца услуге, као и Стручног извештаја Извршиоца услуге о исправности система за дојаву пожара на складиштима Дирекције, на којима се врше предметне услуге.          

Дирекција се обавезује да по добијању исправног рачуна (члан 42. Закона о ПДВ-у, број уговора и пратеће документације из става 1. овог члана, изврши плаћање испостављеног рачуна у року до 45 дана од дана пријема истог, на текући рачун Извршиоца услуга.

           Плаћања доспелих обавеза насталих у 2017.години, вршиће се до висине одобрених апропријација (средстава на позицији у фин.плану) за ту намену, а у складу са Законом којим се уређује буџет за 2017.годину.


За део реализације уговора који се односи на 2018.годину реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2018.годину (Фин.план за 2018.годину).


У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Дирекције.


                                                                    Члан 11.

Дирекција може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену других битних елемената уговора из објективних разлога, који се нису могли предвидети, а настали су после закључења уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.

Члан 12.


Рок важења Уговора је 12(дванаест)месеци од дана закључења Уговора. 

            Уговор може бити раскинут једностраним обавештењем сваке уговорне стране, достављеним другој  уговорној страни препорученом поштом.

            У случају из става 2. овог члана уговорна страна која извештава о раскиду дужна је да најаву изврши 30 дана пре раскида Уговора, а за то време уговорне стране су дужне да извршавају своје обавезе утврђене овим  Уговором.

                                                                    Члан 13.


Све евентуалне спорове који настану из, или поводом уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.


Уколико спорови између Дирекције и Извршиоца услуге не буду решени споразумно, уговара се  надлежност  Привредног суда у Београду.
  Члан 14.

За све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима. 

                                                                    Члан 15.

Овај уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака,  од којих 2 (два) примерка задржава Извршилац  услуга, а  4 (четири) примерка  Дирекцији.
ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГА
    


                                 ЗА ДИРЕКЦИЈУ

            ДИРЕКТОР                                                                                         В.Д. ДИРЕКТОРА  

______________________      

                                                      __________________              
                                                                                                                       Зорица Анђелковић

Напомена:Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Модел уговора попуњава потписује и оверава печатом понуђач који подноси самосталну понуду, односно понуду са подизвођачем. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може споразумом да одреди носиоца посла који ће попунити, потписати и печатом оверити модел уговора.
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